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IDENTIFICAZIONE NUOVE  PORTE
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DIMENSIONI VANO DIMENSIONI PORTA

P.S.01

SCALA PROTETTA

PORTA TAGLIAFUOCO EI 120

LEGENDA

MURATURA REI 120

DENOMINAZIONE LOCALE

MURATURA REI 60

PORTA TAGLIAFUOCO EI 60

PORTA A TENUTA  DI FUMO EI2 60-Sm
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SCALA DI SICUREZZA ESTERNA
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EI2 60-Sm
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 NUOVA MURATURA EI120 YTONG
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PLACCAGGIO EI 60
CON LASTRE IN CTG O CALCIOSILICATO* PLACCAGGIO EI 120
CON LASTRE IN CTG O CALCIOSILICATO*
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